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За статистикою споживання енергетичні ресурси можна поділити на три великі 
групи: промисловість (до 28%), транспорт (до 32%) та житловий сектор (понад 40%) 
[1]. В енергобалансі будівлі теплова енергія становить 60-80%, левова частина якої 
витрачається на опалення. На внутрішню температуру повітря в будівлі впливає ряд 
факторів, основні з них рівень опалення, внутрішні та сонячні теплонадходження, 
зовнішня температура, повітрообмін. Вирішення завдань аеродинаміки будівель завжди 
вважались доволі важливим. Повітрообмін в приміщені залежить від ряду факторів як 
зовнішніх так і внутрішніх (швидкість та напрям вітру, етажність, підвітряна чи 
навітряна сторона і т.п.). 
Експериментальне визначення повітрообміну досить складно реалізується на 
практиці [2]. В статті [3] запропоновано підходи побудови багатофакторної регресійних 
залежностей; на базі моделювання будівлі в програмному продукті EnergyPlus було 
встановлено, що кратність повітрообміну має найбільший вплив на внутрішню 
температуру повітря. В статті [4] на базі накопичених фактичних даних внутрішньої та 
зовнішньої температури, рівня теплонадходжень від системи опалення та сонця в зону 
кімнати було проведено уточнення кратності повітрообміну у різних приміщеннях за 
рівнянням регресії [3]. Для розглянутого інтервалу часу в статті [4] кратність 
повітрообміну коливалась в діапазоні 0,2....2 год-1. Типова швидкість вітру для першої 
температурної зони (м. Київ) становить 2,7 м/с з переважним Зх та ПнЗх напрямком 
вітру. За фактичними показниками швидкість вітру знаходилась в діапазоні 0-4 м/с. За 
умови навітряної зовнішньої стінки та швидкості вітру біля 4 м/с кратність 
повітрообміну становить 2 год-1[4]. 
Альтернативним варіантом є використання розрахункових підходів. Авторами 
статей [5, 6] розглянутий деталізований підхід заснований на визначені різниці тисків. 
Різниця тисків в будівлі створюється трьома різними механізмами: ефект стека, тиску 
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вітру, примусовий тиск вентилятора механічної вентиляції [6]. Для детального аналізу 
енергетичних характеристик будівель, достатньо розглядати репрезентативні 
приміщення будівлі [7]. Метою роботи є порівняльний аналіз деталізованих 
розрахункових та статистичних методів розрахунку кратності повітрообміну 
репрезентативних приміщень будівлі. 
Кратність повітрообміну розраховувалась для репрезентативних приміщень 
орієнтованих на Пд та Пн, які розташовані з 1 до 7 поверху. Розглянута будівлі 
навчального корпусу КПІ ім. Ігоря Сікорського, огороджувальні конструкції, якої 
відповідають рокам масової забудови 70-80-х років. Тип вікна подвійне засклення в 
дерев'яних спарених плетіннях. Коефіцієнт засклення 50%. В роботі використано 
міжнародні кліматичні погодинні дані типового року IWEC файлу для січня 
м.Києва [8]. 
В роботі проведено розрахунок кратності повітрообміну за деталізованими 
міжнародними підходами, де враховуються інфільтраційні та ексфільтраційні 
потоки[5, 6]. Встановлено, що кратність повітрообміну знаходиться в діапазоні [-0,5...1] 
год-1 в репрезентативних кімнатах будівлі, що розглядається. Результати розрахунку 
порівняно з уточненими фактичними значеннями кратності повітрообміну на базі 
створеної регресійної моделі [4], діапазон зміни значень кратності збігається. 
Розрахункові методи дозволяють виділити вплив окремих факторів на кратність 
повітрообміну, що складно визначити експериментально, провести розрахунки для 
проектних умов, спрогнозувати кратність повітрообміну в залежності від швидкості та 
напряму вітру, етажності будівлі, орієнтації, типу огороджувальних конструкцій, 
місцевості і т.д. 
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